
شماره
ظرفيت نيروگاهاستانشهرستاننام ساختگاهساختگاه

سناريوي اتصال پيشنهادي(مگاوات)

10سيستان و بلوچستاننيمروزميل نادر 18

احداث پست اختصاصي در محل نيروگاه با ولتاژ ثانويه 20 كيلوولت، احداث يك خط دومداره 20 
كيلوولت به طول حدود 5 كيلومتر با ظرفيت مناسب از محل نيروگاه تا پست 400/132/20 
كيلوولت ميل نادر و توسعه دو فيدر 20 كيلوولت در پست مذكور جهت اتصال به شبكه  و 

مشاركت در افزايش ظرفيت پست

20سيستان و بلوچستاننيمروزميل نادر 26

احداث پست اختصاصي در محل نيروگاه با ولتاژ ثانويه 20 كيلوولت، احداث يك خط سه مداره 20 
كيلوولت به طول حدود 5 كيلومتر با ظرفيت مناسب از محل نيروگاه تا پست 400/132/20 

كيلوولت ميل نادر و توسعه سه فيدر 20 كيلوولت در پست مذكور جهت اتصال به شبكه و مشاركت 
در افزايش ظرفيت پست

20سيستان و بلوچستاننيمروزميل نادر 37

احداث پست اختصاصي در محل نيروگاه با ولتاژ ثانويه 20 كيلوولت، احداث يك خط سه مداره 20 
كيلوولت به طول حدود 5 كيلومتر با ظرفيت مناسب از محل نيروگاه تا پست 400/132/20 

كيلوولت ميل نادر و توسعه سه فيدر 20 كيلوولت در پست مذكور جهت اتصال به شبكه و مشاركت 
در افزايش ظرفيت پست

50سيستان و بلوچستانهامونرامشار 41
اتصال شعاعي به شينه 63 كيلوولت پست لوتك از طريق يك خط به طول حدود 6 كيلومتر دومداره 
63 كيلوولت و توسعه دو فيدر 63 كيلوولت در پست مذكور جهت اتصال به شبكه و مشاركت در 

افزايش ظرفيت پست

50سيستان و بلوچستانهامونرامشار 52
اتصال شعاعي به شينه 63 كيلوولت پست لوتك از طريق يك خط به طول حدود 6 كيلومتر دومداره 
63 كيلوولت و توسعه دو فيدر 63 كيلوولت در پست مذكور جهت اتصال به شبكه و مشاركت در 

افزايش ظرفيت پست

50خراسان رضويخوافخواف 61
اتصال شعاعي به شينه 132 كيلوولت پست شهر خواف به طول حدود 4 كيلومتر و توسعه يك فيدر 

132 كيلوولتي در پست مذكور جهت اتصال به شبكه.

50خراسان رضويخوافخواف 72
 احداث يك پست  بلافصل نيروگاهي 400 كيلوولت  و خط انتقال 400 كيلوولت با هادي مناسب 

تا پست 400 كيلوولت خواف،  توسعه و احداث فيدر در پست خواف

50خراسان رضويخوافخواف 83
 احداث يك پست  بلافصل نيروگاهي 400 كيلوولت  و خط انتقال 400 كيلوولت با هادي مناسب 

تا پست 400 كيلوولت خواف،  توسعه و احداث فيدر در پست خواف

50خراسان رضويخوافخواف 94
 احداث يك پست  بلافصل نيروگاهي 400 كيلوولت  و خط انتقال 400 كيلوولت با هادي مناسب 

تا پست 400 كيلوولت خواف،  توسعه و احداث فيدر در پست خواف

50خراسان رضويخوافخواف 105
 احداث يك پست  بلافصل نيروگاهي 400 كيلوولت  و خط انتقال 400 كيلوولت با هادي مناسب 

تا پست 400 كيلوولت خواف،  توسعه و احداث فيدر در پست خواف

50خراسان رضويخوافخواف 116
 احداث يك پست  بلافصل نيروگاهي 400 كيلوولت  و خط انتقال 400 كيلوولت با هادي مناسب 

تا پست 400 كيلوولت خواف،  توسعه و احداث فيدر در پست خواف

50خراسان رضويخوافخواف 127
 احداث يك پست  بلافصل نيروگاهي 400 كيلوولت  و خط انتقال 400 كيلوولت با هادي مناسب 

تا پست 400 كيلوولت خواف،  توسعه و احداث فيدر در پست خواف

50خراسان رضويخوافخواف 138
 احداث يك پست  بلافصل نيروگاهي 400 كيلوولت  و خط انتقال 400 كيلوولت با هادي مناسب 

تا پست 400 كيلوولت خواف،  توسعه و احداث فيدر در پست خواف

50خراسان جنوبيسربيشهسربيشه 141
 احداث يك پست  بلافصل نيروگاهي 132 كيلوولت  و خط انتقال 132 كيلوولت با هادي مناسب 

تا  پست 132 كيلوولت سربيشه، توسعه و احداث فيدر در پست سربيشه

50خراسان جنوبيسربيشهسربيشه 152
 احداث يك پست  بلافصل نيروگاهي 132 كيلوولت  و خط انتقال 132 كيلوولت با هادي مناسب 

تا  پست 132 كيلوولت سربيشه، توسعه و احداث فيدر در پست سربيشه
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ورود و خروج به خط 132 كيلوولت سربيشه – بيرجند طول خط حدود 10 كيلومتر 50خراسان جنوبيسربيشهسربيشه 163

ورود و خروج به خط 132 كيلوولت سربيشه – بيرجند طول خط حدود 10 كيلومتر 50خراسان جنوبيسربيشهسربيشه 174

50خراسان رضويبشيرآبادبشيرآباد181
 احداث يك پست بلافصل نيروگاهي 400 كيلوولت و خط انتقال 400 كيلوولت با هادي مناسب تا 
پست 400 كيلوولت تربت جام به طول تقريبي 19 كيلومتر، توسعه و احداث فيدر در پست تربيت 

جام

50خراسان رضويبشيرآبادبشيرآباد192
 احداث يك پست بلافصل نيروگاهي 400 كيلوولت و خط انتقال 400 كيلوولت با هادي مناسب تا 
پست 400 كيلوولت تربت جام به طول تقريبي 19 كيلومتر، توسعه و احداث فيدر در پست تربيت 

جام

50خراسان رضويبشيرآبادبشيرآباد203
 احداث يك پست بلافصل نيروگاهي 400 كيلوولت و خط انتقال 400 كيلوولت با هادي مناسب تا 
پست 400 كيلوولت تربت جام به طول تقريبي 19 كيلومتر، توسعه و احداث فيدر در پست تربيت 

جام

50خراسان رضويبشيرآبادبشيرآباد214
 احداث يك پست بلافصل نيروگاهي 400 كيلوولت و خط انتقال 400 كيلوولت با هادي مناسب تا 
پست 400 كيلوولت تربت جام به طول تقريبي 19 كيلومتر، توسعه و احداث فيدر در پست تربيت 

جام

50خراسان رضويبشيرآبادبشيرآباد225
 احداث يك پست بلافصل نيروگاهي 400 كيلوولت و خط انتقال 400 كيلوولت با هادي مناسب تا 
پست 400 كيلوولت تربت جام به طول تقريبي 19 كيلومتر، توسعه و احداث فيدر در پست تربيت 

جام

ورود و خروج به خط 132 كيلوولت قاين – سرايان به طول حدود 1 كيلومتر50خراسان جنوبيكرچكرچ231

50قزوينتاكستانآبان*24

اخداث پست نيروگاهي اختصاصي با ظرفيت مناسب به همراه احداث خط دومداره 63 كيلوولت از 
پست بلافصل نيروگاهي تا پست 230/63 كيلوولت آتي الاحداث كهك با هادي مناسب و توسعه دو 

بي 63 كيلوولت در پست 230/63 كيلوولت كهك جهت اتصال با ولتاژ 63 كيلوولت به همراه 
مشاركت در هزينه هاي اخداث خط و پست 230/63 كيلوولت كهك

50خراسان جنوبيسربيشهاسديه*25

احداث پست نيروگاهي اختصاصي با ولتاژ ثانويه و ظرفيت مناسب به همراه احداث خط 132 
كيلوولت دومداره اختصاصي با هادي مناسب از پست بلافصل نيروگاهي تا پست 132/20 كيلوولت 

سربيشه به همراه توسعه دو فيدر خط 132 كيلوولت در پست 132/20 سربيشه جهت برقراري 
اتصال شعاعي پست بلافصل نيروگاهي به پست 132/20 سربيشه در كنار احداث مدار سوم خط 
132 جديد بيرجند - سربيشه به همراه توسعه يك فيدر خط 132 كيلوولت در پست 400/132 

بيرجند و توسعه يك فيدر خط 132 كيلوولت در پست 132/20 كيلوولت سربيشه جهت برقراري 
ارتباط خط جديد 132 كيلوولت  سربيشه - بيرجند

50خراسان جنوبيسربيشهسلم آباد*26

احداث پست نيروگاهي اختصاصي با ولتاژ ثانويه و ظرفيت مناسب به همراه احداث خط 132 
كيلوولت دومداره اختصاصي با هادي مناسب از پست بلافصل نيروگاهي تا پست 132/20 كيلوولت 

سربيشه به همراه توسعه دو فيدر خط 132 كيلوولت در پست 132/20 سربيشه جهت برقراري 
اتصال شعاعي پست بلافصل نيروگاهي به پست 132/20 سربيشه در كنار احداث مدار سوم خط 
132 جديد بيرجند - سربيشه به همراه توسعه يك فيدر خط 132 كيلوولت در پست 400/132 

بيرجند و توسعه يك فيدر خط 132 كيلوولت در پست 132/20 كيلوولت سربيشه جهت برقراري 
ارتباط خط جديد 132 كيلوولت  سربيشه - بيرجند
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70خراسان رضويخواففناوران*27

احداث پست اختصاصي با ولتاژ اوليه و ظرفيت مناسب به همراه احداث خط 132 كيلوولت 
اختصاصي دومداره با هادي مناسب جهت اتصال شعاعي به شينه 132 كيلوولت پست 400/132 
كيلوولت خواف و توسعه دو فيدر خط 132 كيلولت در پست 400/132 خواف جهت اتصال 

شعاعي پست بلافصل نيروگاهي به پست 400/132 خواف

100خراسان جنوبيكرچكرچ282
احداث كليدخانه 132 كيلوولت اختصاصي زيرخط، ورود و خروج خط 2 مداره خط 132 كيلوولت 
قائن - حكيم نزاري در پست كليدخانه، احداث 10 كيلومتر خط 2 مداره از محل كليدخانه تا محل 

احداث نيروگاه، احداث پست 132 كيلولت اختصاصي متقاضي در محل احداث نيروگاه

100خراسان جنوبيكرچكرچ293
احداث كليدخانه 132 كيلوولت اختصاصي زيرخط، ورود و خروج خط 2 مداره خط 132 كيلوولت 
قائن - حكيم نزاري در پست كليدخانه، احداث 10 كيلومتر خط 2 مداره از محل كليدخانه تا محل 

احداث نيروگاه، احداث پست 132 كيلولت اختصاصي متقاضي در محل احداث نيروگاه

100سيستان و بلوچستاننيمروزميل نادر 301
اتصال به شينه 132 كيلوولت پست ميل نادر با خط دومداره 132 كيلوولت به طول حدود 5 

كيلومترو توسعه دو فيدر 132 كيلوولت يك و نيم كليدي در پست مذكور جهت اتصال به شبكه و 
افزايش ظرفيت و توسعه پست بالادست

100سيستان و بلوچستاننيمروزميل نادر 312
اتصال به شينه 132 كيلوولت پست ميل نادر با خط دومداره 132 كيلوولت به طول حدود 5 

كيلومترو توسعه دو فيدر 132 كيلوولت يك و نيم كليدي در پست مذكور جهت اتصال به شبكه و 
افزايش ظرفيت و توسعه پست بالادست

100سيستان و بلوچستاننيمروزميل نادر 323
اتصال به شينه 132 كيلوولت پست ميل نادر با خط دومداره 132 كيلوولت به طول حدود 5 

كيلومترو توسعه دو فيدر 132 كيلوولت يك و نيم كليدي در پست مذكور جهت اتصال به شبكه و 
افزايش ظرفيت و توسعه پست بالادست

100سيستان و بلوچستاننيمروزميل نادر 334
اتصال به شينه 132 كيلوولت پست ميل نادر با خط دومداره 132 كيلوولت به طول حدود 5 

كيلومترو توسعه دو فيدر 132 كيلوولت يك و نيم كليدي در پست مذكور جهت اتصال به شبكه و 
افزايش ظرفيت و توسعه پست بالادست

100سيستان و بلوچستاننيمروزميل نادر 345
اتصال به شينه 132 كيلوولت پست ميل نادر با خط دومداره 132 كيلوولت به طول حدود 5 

كيلومترو توسعه دو فيدر 132 كيلوولت يك و نيم كليدي در پست مذكور جهت اتصال به شبكه و 
افزايش ظرفيت و توسعه پست بالادست

 'سناريوي پيشنهادي اتصال به شبكه' و 'الزامات و تجهيزات پيشنهادي مورد نياز براي اتصال به شبكه' ارائه شده در جدول، سناريو و برآوردهاي اوليه مي باشد. بديهي است كه سناريوي واقعي اتصال به شبكه و 
الزامات و تجهيزات مورد نياز واقعي مربوطه بر اساس مجوز اتصال به شبكه اي كه مناقصه گر مكلف به اخذ آن بر اساس مطالعات مورد تاييد شركت برق منطقه مرتبط و  شركت توانير  مي باشد، تعيين خواهد شد.

در صورت توافق برندگان مناقصه در هر منطقه، امكان اجراي سناريو اتصال به صورت اشتراكي با رعايت الزامات شركتهاي توانير و  مديريت شبكه و عدم افزايش مدت زمان احداث نيروگاه پس از اخذ تاييد 
كميسيون امكان پذير ميباشد.

*اين پهنه ها در اختيار دارنده پروانه قبلي مي باشد كه برنده مناقصه ملزم است درخصوص هزينه هاي انجام شده بر روي پهنه به روش هاي زير اقدام نمايد:
1- لازم است بين دارنده پروانه قبلي و برنده مناقصه اعلامي توسط ساتبا توافق صورت پذيرد.

2- در صورت عدم توافق مطابق ماده (8) و (9) آئين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور با اخذ نظر كارشناسي محاسبه و توسط برنده مناقصه به 
دارنده پروانه قبلي پرداخت گردد.

ضمناً در خصوص داده هاي بادسنجي لازم است بين دارنده پروانه قبلي و برنده مناقصه توافق صورت گيرد در غير اين صورت برنده مناقصه مكلف است نسبت به برداشت داده هاي بادسنجي مطابق با تبصره 2 و 3 
بند 1-4-  ماده 4 و پيوست 5 قرارداد اقدام نمايد.


